Protokét nr:

Nazwa
obiektu:

Nazwa i typ
luksomierza:

Data
kalibracji
luksomierza:

Scena swietlna

(wlaczone

sekcje opraw):

1/7

Data pomiaréw: 23.03.2019

Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

LXP-10B

26.01.2018

rozgrywki krajowe z TV

Podsumowanie wynikéw pomiardow:

natezenie poziome [Ix]

natezenie pionowe [Ix] X

kamera nr:

Wartos¢ srednia natezenia Eér [Ix]:

Warto$¢ maksymalna natezenia Emax [Ix]:

Wartos$¢ minimalna natezenia Emin [Ix]:

Rownomierno$¢ Emin\Esr:

Réwnomiernos¢ Emin\Emax:

Temperatura
otoczenia:

Przejrzystos¢
powietrza:

Zatacznik -
siatka

pomiarowa nr:

Uwagi:

12

dobra

Z uwagi na pelng rezerwe mocy oswietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

irezerwowego s3 tozsame.

strona 1/2

1257
1821
767
0,42
061
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Protokét nr:

Nazwa
obiektu:

Nazwa i typ
luksomierza:

Data
kalibracji
luksomierza:

Scena swietlna

(wtaczone

sekcje opraw):

27

Data pomiaréw

Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

LXP-10B

26.01.2018

rozgrywki krajowe z TV

Podsumowanie wynikdw pomiarow:

natezenie poziome [Ix]

natezenie pionowe [Ix] X

kamera nr:

Wartos¢ srednia natezenia Esr [Ix]:

Warto$¢ maksymalna natezenia Emax [Ix]:

Wartos¢ minimalna natezenia Emin [Ix]:

Rownomiernosé Emin\Esr:

Réwnomierno$¢ Emin\Emax:

Temperatura
otoczenia:

Przejrzystosc
powietrza:

Zatacznik -
siatka

pomiarowa nr:

Uwagi:

12

dobra

1248

1922
770
0,40
0,62

: 23.03.2019

Z uwagi na pelng rezerwe¢ mocy oéwietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

i rezerwowego sg tozsame.

strona 1/2
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Protokét nr:

Nazwa
obiektu:

Nazwa i typ
luksomierza:

Data
kalibracji
luksomierza:

Scena swietlna

(wlaczone

sekcje opraw):

3/7 Data pomiaréw: 23.03.2019

Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

LXP-10B

26.01.2018

rozgrywki krajowe z TV

Podsumowanie wynikoéw pomiardéw:

natezenie poziome [Ix]

natezenie pionowe [Ix] X kamera nr: 8
Wartos¢ Srednia natezenia Esr [Ix]: 1228
Wartos¢ maksymalna natezenia Emax [I1x]: 1957
Wartos¢ minimalna natezenia Emin [Ix]: 803
Réwnomiernos$¢ Emin\Esr: 0’41
Réwnomierno$¢ Emin\Emax: _ 0165

Temperatura
otoczenia:

Przejrzystosé
powietrza:

Zatacznik -
siatka

pomiarowa nr;

Uwagi:

12

dobra

Z uwagi na pelng rezerwe mocy oéwietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

i rezerwowego s3 tozsame,

strona 1/2
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Protokét nr:

Nazwa
obiektu:

Nazwa i typ
luksomierza:

Data
kalibracji
luksomierza:

Scena swietlna

(wtaczone

sekcje opraw):

4/7

Data pomiaréw

Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

LXP-10B

26.01.2018

rozgrywki krajowe z TV

Podsumowanie wynikéw pomiaréw:

natezenie poziome [IX]

natezenie pionowe [Ix] X

kamera nr:

Wartosé srednia natezenia Esr [Ix]:

Wartos¢ maksymalna natezenia Emax [Ix]:

1272
1961

Wartos¢ minimalna natezenia Emin [Ix]:

Réwnomiernos¢ Emin\Esr:

Réwnomierno$¢ Emin\Emax:

Temperatura
otoczenia:

Przejrzystosc
powietrza:

Zatacznik -
siatka

pomiarowa nr:

Uwagi:

12

dobra

4

797
0,41
0,63

: 23.03.2019

Z uwagi na pelng rezerwe mocy oéwietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

i rezerwowego sg tozsame,

strona 1/2
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Protokol nr:

Nazwa
obiektu:

Nazwa i typ
luksomierza:

Data
kalibracji
luksomierza:

Scena swietlna

(wlaczone

sekcje opraw):

517 Data pomiaréw: 23.03.2019

Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

LXP-10B

26.01.2018

rozgrywki krajowe z TV

Podsumowanie wynikdw pomiarow:

natezenie poziome [Ix]

natezenie pionowe [Ix] X kamera nr: 13
1298 |

Wartos$¢ srednia natezenia E$r [Ix]:
Wartos¢ maksymalna natezenia Emax [Ix]: 1796

r - _ 797
WartosC¢ minimalna natezenia Emin [Ix]:
Réwnomiernos¢ Emin\Esr: 0'44
Réwnomierno$¢ Emin\Emax: 0,61

Temperatura
otoczenia:

Przejrzystosé
powietrza:

Zatacznik -
siatka

pomiarowa nr:

Uwagi:

12

dobra

Z uwagi na pelng rezerwe mocy oswietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

poﬁfﬁ g2
strona 1/2 e . \

i rezerwowego s3 toZzsame.
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Protokét nr: 6/7 Data pomiaréw: 23.03.2019

Nazwa

obiekty: Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

Nazwa i typ LXP-10B

luksomierza:

Data
kalibracji 26.01.2018

luksomierza:

Scena swietlna

(whaczone rozgrywki krajowe z TV

sekcje opraw):

Podsumowanie wynikow pomiarow:

natezenie poziome [Ix]

natezenie pionowe [Ix] X kamera nr: 14
1304
Wartos¢ srednia natezenia Esr [Ix]: ,
|
Wartos$¢ maksymalna natezenia Emax [Ix]: 1772 |
P o ‘ 793
Wartos¢ minimalna natezenia Emin [Ix]: |
Réwnomierno$¢ Emin\Esr: ! 0,45
Réwnomiernos$¢ Emin\Emax: | 0,61

Temperatura 12
otoczenia:

Przejrzystosc

powietrza: dObra
Zatacznik -

siatka 6

pomiarowa nr:

Uwagi:
Z uwagi na pelng rezerwe mocy o$wietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

i rezerwowego sg tozsame.

strona 1/2
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Protokét nr: 117 Data pomiaréw: 23.03.2019

Nazwa

obiektu: Stadion Ludowy - Zaglebie Sosnowiec

Nazwa i typ LXP-10B

luksomierza:

Data
kalibracji 26.01.2018

luksomierza:

Scena swietlna

(whaczone rozgrywki krajowe z TV

sekcje opraw):

Podsumowanie wynikdw pomiaréw:

natezenie poziome [Ix]

natezenie pionowe [Ix]  |X| kamera nr: 19
, 1201
Wartos¢ $rednia natezenia Esr [Ix]: B
. _ : 1915
Wartos¢ maksymalna natezenia Emax [Ix]:
P S 766
Wartos¢ minimalna natezenia Emin [Ix]: . |
|
Réwnomiernos¢ Emin\Esr: 0’40 !
RAwnomiernos¢ Emin\Emax: _ 0,64

Temperatura 12
otoczenia:

Przejrzystos¢

powietrza: dObra
Zatacznik -

siatka 7

pomiarowa nr:

Uwaagi:
Z uwagi na pelng rezerwg mocy oéwietleniowej, pomiary dla zasilania podstawowego

podgrs
strona 1/2 }/MUA

i rezerwowego s3 tozsame.
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