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Wykonawcy zainteresowani postepowaniem
o udzielenie zaméwienia publicznego

dot. przetargu nieograniczonego: ]
sModernizacja Plywalni Krytej i Sitowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu — etap I1”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zamawiajacy przekazuje ponizej wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia w odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ jaki wptynat od wykonawcy.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 2/07/2019r.

Pytanie 1: Projekt instalacji wentylacji: W opisie projektu wystepuje zapis odnosnie uktadu N30:
Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany kratkami nawiewnymi aluminiowymi z przepustnicami
powietrza, ktére bgdg zamontowane w Scianie oddzielajgcej pomieszczenia technologii od magazynu.
Instalacjg wentylacji nawiewnej nalezy wykonaé z kanaléw stalowych ocynkowanych malowanych farbg
epoksydowqg wewngqtrz i na zewngtrz. Natomiast w zestawieniu materiatow elementy N30-10, N30-14 i N30-
15 opisane sq jako PCV. Czy jest to blqd i nalezy calosé wykonaé jak w opisie?

OdpowiedZ: Instalacj¢ nawiewna N30 nalezny wykonaé zgodnie z wydanym zestawieniem
materialoéw tj. elementy znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczefi podchlorynu i korektora PH nalezy wykonaé
z PVC. Zamiang tych elementéw na stal epoksydowang mozna rozwazyé w konsultacji z Inspektorem
nadzoru na etapie budowy.

Pytanie 2: Projekt Instalacji wentylacji: Czy dopuszczalne jest wykonanie przewodéw ukiadu Np
oraz czerpni wentylatora napowietrzajgcego prowadzonych na dachu (na zewngtrz budynku) z blachy
ocynkowanej? Podczas pozaru obszar chroniony to wnetrze budynku.

Odpowiedz: Przewody napowietrzajace nalezy wykonaé w calosci w ptyt typu PROMAT. Dopuszcza
si¢ wykonanie elementéw instalacji napowietrzajacej znajdujacej si¢ na dachu budynku (fragment od czerpni
do przepustnicy zabudowanej przy szachcie wentylacyjnym) ze stali ocynkowanej TYLKO POD
WARUNKIEM UZYSKANIA POZYTYWNEJ OPINII RZECZOZNAWCY DO SPRAW PPOZ.
O BRAKU MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA ZAGROZENIA POZAROWEGO NA DACHU. Bez wiw
opinii nalezy calos¢ instalacji wykona¢ z ptyt PROMAT jak zostalo to uwzglednione w projekcie.
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Dane do kontaktu: Dane podatnika:
Migjski OSrodek Sportu i Rekreagii Gmina Sosnowmc
41-900 Sosnowiec, ul. s Maja 41 A1-900 Sosnowieg, al. Zwycigstwa 20
tel. (32) 266 34 28 NIP: 644 345 36 72

tel kom. 503 342 127
e-mal: sekretariat@mosirsosnowiecl ‘ .
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